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ABMESSUNG CSNET Lite

iii. Wählen Sie den Kommunikationsanschluss und klicken Sie auf Verbinden .

iv. Konfigurieren Sie das Netzwerk als DHCP: Es ist erforderlich, einen Hostnamen anzugeben. Dieser Hostname 
wird von dem Kunden-IT-Dienst gegeben. 

v. Konfigurieren Sie das Netzwerk als statisches IP: Es ist erforderlich, die IP-, Maske- und Getaway-Felder 
auszufüllen. Diese Information wird vom Kunden-IT-Dienst gegeben.

? H I N W E I S
• Der Netzwerkserver kann einige Zeit benötigen, um die Änderungen zu aktualisieren.
• Das IP-Feld gibt Information über den Konfigurationsstatus.

b. Fernverbindung:

i. Benutzen Sie einen am gleichen Netzwerk wie das Gerät angeschlossenen Computer an.

ii. Öffnen Sie die Adresse http://192.168.0.6:8080 in einem Web-Browser.

6.1.5 Abmessungen

6.1.5.1 CSNET Lite

6 Steuerungen für die Klimatisierung von Gebäuden

CSNET Manager 2 T10/T15, CSNET Manager 2 SL and CSNET Lite
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